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sehr geeh

vielen Dank, dass Sie uns liber die Planungen informiert haben.
vielen Dank fiir lhre Anfrage zu unserer Hochspannungsleitung Anlage 12101.

Die 380-/110-kV-Leitung ist im Endausbau der Anlage fiir zwei 380-kV Leitungssysteme ausgelegt und
wird zum gegenwartigen Zeitpunkt mit zwei 110-kV Leitungssystemen betrieben.

Eine Erhohung der Spannungsebene auf 380kV ist demnach technisch moglich, aber, ebenso wie eine
Umlegung der Trasse, zum heutigen Standpunkt nicht geplant.

GemalR dem Netzausbauplan ist es allerdings geplant, die Stromkreise auf der 110kV-Spannungsebene
mit neuen Leiterseilen und entsprechend héheren Ubertragungskapazitit zu sanieren.

Dies haben wir in unserem angehangten Unterbauungshohenraster fiir Dachneigungen <15°
berlicksichtigt.

Innerhalb der Leitungsschutzzone sind aus Sicherheitsgriinden die einschlagigen DIN-VDE-Vorschriften
zu beachten. Da nach EN 50341 Mindestabstande zu den Leiterseilen der Hochspannungsleitung
gefordert werden, sind die Unterbauungs- bzw. Unterwuchshohen in diesem Bereich beschrankt. Ferner
ist nach DIN VDE 0105 bei Arbeiten in Spannungsndhe immer ein bestimmter Schutzabstand zu den
Leiterseilen einzuhalten.

Samtliche Baumaschinen und Gerate, die innerhalb des Austibungsbereiches zum Einsatz kommen,
miissen so betrieben bzw. errichtet werden, dass eine Anndherung von weniger als 3 m (110-kV) an die
Leiterseile in jedem Fall ausgeschlossen ist. Dabei ist zu beachten, dass Seile bei hohen Temperaturen
weiter durchhangen bzw. bei Wind erheblich ausschwingen kénnen. Jede auch nur kurzfristige
Unterschreitung des Schutzabstandes ist fir die am Bau Beschaftigten lebensgefahrlich. Das beiliegende
Merkheft fur Baufachleute bitten wir zu beachten.

In Zweifelsfallen ist die Baustelleneinrichtung rechtzeitig mit unserem Sachgebiet , Instandhaltung

Hochspannung” — Tel 0821/-abzusprechen.
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Im beiliegenden Lageplanausschnitt M 1:2000 ist der Ausiibungsbereich blau eingetragen. Wir haben
den Ausibungsbereich der 110-kV-Leitung in Schritten von 20 m in mehrere Bereiche unterteilt und
jeweils fiir den unglinstigsten Punkt die mogliche Arbeitshohe rot eingetragen.

Die angegebenen Werte wurden nach den derzeit giiltigen Vorschriften und Normen ermittelt und sind
in m . NHN angegeben.

Auch beim Einsatz von Baumaschinen und Geraten auerhalb des Ausiibungsbereichs ist durch
geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass bei Eindringen in den Ausiibungsbereich der Leitung eine

Uberschreitung der zuldssigen Arbeitshohen in jedem Fall sicher ausgeschlossen wird.

Da sich die Herausforderungen der Energiewende immer wieder mal schnell andern kénnen, konnen wir
leider nur den heutigen Stand der Planungen mitteilen.

Fiir Riickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.
Fiir Fragen stehen wir gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriRen

LEW Verteilnetz GmbH

- Digital signiert von

ERSD-P-HL
Datum: 2024.05.22
i.A. ERSD-P-HL 15.00.08 +02'00

Anlage

5347 Lageplanausschnitt 1_2000 BI1
5347 Lageplanausschnitt 1_2000 BI2
Merkheft fur Baufachleute des FNN

Teil der
LEW-Gruppe
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